


Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района “Жиздринский район” 
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        «11» сентября  2017  г.                                                              № _765__


Об утверждении порядка мониторинга 
состояния системы теплоснабжения на территории
муниципального района «Жиздринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 6  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2006 г.) «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального района «Жиздринский район»
                                        
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок  мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального района «Жиздринский район» согласно Приложений №№ 1,2.
2. Контроль за исполнением настоящего  Постановления возложить на заместителя главы администрации по муниципальному хозяйству и строительству Скобликова Г.М.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.







Глава администрации 
МР «Жиздринский район»                                                          А.Е. Барыбин

Приложение № 1
к Постановлению  Главы администрации 
МР «Жиздринский район»
от «_11_»  _сентября_ 2017 г. № _765__

Порядок 
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
муниципального района «Жиздринский район»

Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдения, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.
Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальных уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального района «Жиздринский район».
Система мониторинга включает:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.


Сбор данных.
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. 

Хранение, обработка и представление данных.
База данных хранится и обрабатывается в теплоснабжающей организации.

Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задач оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей,  имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из данного объема финансирования.
Основным источником информации для обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

В интересах взаимодействия при угрозе  или возникновении ЧС, анализ данных для управления производится администрацией муниципального района «Жиздринский район». На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.























Приложение № 2
к Постановлению Главы  администрации
МР «Жиздринский район»
№ __765___ от «_11_»  сентября 2017 г.

Мониторинг состояния система теплоснабжения на территории муниципального района «Жиздринский район».

Анализ итогов отопительного периода 2014-2016 гг. позволяет признать работу теплового хозяйства МР «Жиздринский район», в целом, удовлетворительной.

	№ п/п
	наименование котельной
	эксплуатирующая организация
	протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км.
	Ремонт тепловых сетей, км.

	
	
	
	закрытая
	открытая
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	МКОУ «СОШ с. Зикеево»
	МКОУ «СОШ с. Зикеево»
	
	
0,3
	0,030
	
	
	0,070
	
	

	2
	МБОУ «СОШ № 1» г. Жиздра
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	0,101
	
	
	
	0,050
	
	0,051
	

	3
	котельная ГБУЗ КО ЦРБ
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	0,350
	
	
	0,350
	0,055
	
	
	

	4
	котлы наружного размещения водогрейные
	ООО «Кировтеплоэнерго»
	
	0,505
	0,250
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